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1. Knop om keuze te selecteren: koelen, verwarmen ventileren. 
2. Knop om de uitblaas snelheid en richting in te stellen. 
3. Menu / enter toets om het menu of instelling op te roepen. 
4. Omhoog / omlaag toest, om temperatuur te verhogen / 

verlagen of volgende menu onderdeel te selecteren. 
5. Rechts / Links toets om volgend onderdeel aan rechter of 

linkerkant te selecteren. 
6. Aan / uit toets. 
7. Bedrijfslampje, gaat groen branden wanneer unit in werking is 

en knippert bij storing. 
8. Annuleertoets, om terug te gaan naar het vorige scherm. 
9. LCD display, achtergrond gaat ongeveer 30 seconden 

branden na gebruik van een toets. 
 


